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MUNICIPAL

TORRE DE ILUMINAÇÃO

KIT POSTINHO -

PADRÃO CELESC

TORRE DE

ILUMINAÇÃO

TORRE DE

ILUMINAÇÃO

TORRE DE

ILUMINAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM E

ATERRAMENTO 125kN

CAIXA DE PASSAGEM E

ATERRAMENTO 125kN

CAIXA DE PASSAGEM E

ATERRAMENTO 125kN

CAIXA DE PASSAGEM

125kN

2 X PEAD 1.1/4'' ENTERRADO

HÁ 50cm DE PROFUNDIDADE

QUADRO MEDIÇÃO COLETIVA

(QGD) 3 ELEMENTOS

RAMAL DE SAIDA

SUBTERRANEO 4X16mm²

XLPR/HEPR/EPR 90° 30 METROS

1 X PEAD 1.1/2'' ENTERRADO HÁ

60cm DE PROFUNDIDADE

CAIXA DE PASSAGEM E

ATERRAMENTO 125kN

CAIXA DE PASSAGEM E

ATERRAMENTO 125kN

POSTE REDE CELESC

380V/220V
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RAMAL DE LIGAÇÃO MULTIPLEX.

4X25mm
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2 X 3#10,00mm 0,6/1KV CABO

COBRE 90° HEPR FLEXÍVEL

1 X 3#10,00mm CABO COBRE

90° HEPR FLEXÍVEL

1 X PEAD 1.1/4'' ENTERRADO

HÁ 50cm DE PROFUNDIDADE

1 X 3#10,00mm CABO COBRE 90°

HEPR FLEXÍVEL

1 X PEAD 1.1/4'' ENTERRADO HÁ

50cm DE PROFUNDIDADE

1 X PEAD 1.1/4''

ENTERRADO

HÁ 40cm DE

PROFUNDIDADE

ATERRAMENTO 1X10,00mm 0,6/1KV CABO

COBRE 90° HEPR FLEXÍVEL

ATERRAMENTO 1X10,00mm 0,6/1KV

CABO COBRE 90° HEPR FLEXÍVEL

ATERRAMENTO 1X10,00mm 0,6/1KV

CABO COBRE 90° HEPR FLEXÍVEL

ATERRAMENTO 1X10,00mm 0,6/1KV

CABO COBRE 90° HEPR FLEXÍVEL

CAIXA DE PASSAGEM 125kN

CAIXA DE

PASSAGEM 125kN

CAIXA DE

PASSAGEM 125kN

GINÁSIO

DE ESPORTES

MUNICIPAL

CALÇADA
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DETALHAMENTO CABINE

DE CONTROLE

CABINE DE CONTROLE
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RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO

R
U

A
 
M

A
L
.
 
F

L
O

R
I
A

N
O

 
P

E
I
X

O
T

O

CALÇADA

CALÇADA
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DETALHAMENTO TORRE

DE ILUMINAÇÃO

REFLETORES DE LED

1000W 5000K Á INSTALAR

POSTE DE CONCRETO

CÔNICO 1000DAN
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OBSERVAÇÃO: OS REFLETORES FORAM

DIMENCIONADOS ATRAVÉS DE SOFTWARE

CALCULADOS PARA PIOR CONDIÇÃO

OBTER NO MINÍMO 200 LUMENS
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